
TÅDÅS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Analyser utgående avloppsvatten från reningsverket:

Myndighetskrav: Fosfor = 0,5 mg/l (= 5 mg/10 l) ; BOD 7 = 15 mg/l

Ph

Susp. ämnen

mg/dl

BOD 7

mg/l

COD

mg/dl

Fosfor (P)

mg/10 l

Kväve (N)

mg/dl

Krav 15 5

2023-06-13 0,98 6 3 5,3

2023-12-05 0,85 3 2,1 2

2024-03-19 3 1,2
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