
Vattenprover brunnar
Brunn 1, 3 och 5: 2015-03-16

Brunn 2: 2017-01-24

Brunn4 och utgående: 2015-05-05

Brunn 1 Brunn 2 Brunn 3 Brunn 4 Brunn 5

Pumphus

Utgående

Turbiditet FNU (x100) 40 43 240 67 140 350

Klorid Cl (mg/liter) 68 43 31 31 43 41

Järn Fe (mg/100 liter) 7 11 52 13 38 38

Mangan Mg (mg/1000 liter) 40 30 170 20 80 80

Natrium Na (mg/liter) 110 68 61 78 68 70

Hårdhet (gr dH x 10) 13 20 41 9,3 24 30

ph vid 20 gr C 8 <10 7,5 8 7,9 7,9

Mikroorganismer, 22 gr, 3 dagar 1 <1 1 38 >300 130

Bakterier, 7 dagar 30 10 10 390 1800 ?
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