TADAS VAG- OCH SAMFALLIGHETSFORENING
Analyser utgdende avloppsvatten frdn reningsverket:

Myndighetskrav: Fosfor = 0,5 mg/l (=5 mg/101) ; BOD 7 = 15 mg/I

Susp. dmnen BOD7 COD Fosfor(P) Kvave (N)
Ph mg/dI mg/l  mg/dl mg/101  mg/dI
Krav 15 5

2023-06-13 0,98 6 3 5,3
2023-12-05 0,85 3 2,1 2
2024-03-19 3 1,2
2024-09-24 0,12 4,9 2,7 1,7
2025-03-25 3,8 2,2
2025-06-17 0,11 8,6 3,7 3,4
2025-09-30 0,17 9,5 3,4 3,9
2025-12-09 0,46 7,2 9,8 1,7
2026-03-17 3,8 4,7
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